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LOKALIZACJA KOMINA KOTŁA fi max 125mm
PROJ. W

YRZUTNIA
ŚCIENNA 500x500mm

PROJ. W
YRZUTNIA

DACHOW
A 500x500mm

świetli kopułkowy E30
1,5x2,4m

LOKALIZACJA KOMINA W
ENT.

platforma doku

przepust teletechniczny 60x40cm
nad sufitem podiweszanym serwerowni

dylatacja z uszczelnieniem p.poż. EI60
dylatacja z uszczelnieniem p.poż. EI60

kanał kablowy odkryty
szer.30cm x głęb.60cm

kanał kablowy przekryty
szer.30cm x głęb.60cm

dylatacja z uszczelnieniem p.poż. EI60
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E

ODW
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LOKALIZACJA KOMINA KOTŁA fi max 125mm

okienko podawcze

projektowana kurtyna dymowa
do poziomu 2m poniżej dachu
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KLIMATYZATOR ŚCIENNY

ścianka murowana gr. 12 cm
do poziomu biegu i spocznika

krawędź proj. doku
wykończona kątownikiem stalowym

PROJ. W
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DACHOW
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istn. płatew stężająca na poz. 6.80m płatew stężająca na poz. 6.80m płatew stężająca na poz. 6.80m

w
ycieraczka kratow

a
100x50cm

w
ycieraczka kratow

a
100x50cm

w
ycieraczka listw

ow
a

czyszcząco - absorbcyjna
 120x90cm

cokół murowany
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istn. ściana z płyty warstwowej gr. 10cm
 z rdzeniem styropianowym
na pełną wysokosć hali

zakończenie posadzki kątownikiem 75x75x5

zakończenie posadzki kątownikiem 75x75x5
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na wys. 20 cm poniżej stropu rozdzielni
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odbój bramy - rura fi 200 wys. 150cm
zalana betonem
odbój bramy - rura fi 200 wys. 150cm
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odbój bramy - rura fi 200 wys. 150cm
zalana betonem
odbój bramy - rura fi 200 wys. 150cm
zalana betonem

osłona B
osłona B
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osłona B

do zlewu i umywalki
doprowadzić instalację wod-kan,
wyposażenie (zlew i umywalka)
nie objęte projektem i realizacją

CHILLER DO PRZENIESIENIA
FUNDAMENT PŁYTOWY DO ROZBIÓRKI
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odbój bramy - rura fi 200 wys. 150cm
zalana betonem
odbój bramy - rura fi 200 wys. 150cm
zalana betonem

demontaż okładziny z blachy trapezowej
 i termoizolacji z wełny mineralnej 15cm
wraz z podkonstrukcją - do odzysku,
projektuje się tynkowanie i malowanie ściany murowanej
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wg branży konstrukcyjnej
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proj. stężenie
proj. stężenie

proj. stężenie

cokół murowany

odboje stalowe

drzwi z przeniesienia

proj. otwór w istn. ścianie murowanej

projektowane poszerzenie
stóp fundamentowych
wg branży konstrukcyjnej
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WTRYSKARKA

WTRYSKARKA

WTRYSKARKA FORMY

MNIEJSZE
WTRYSKARKI

TIR
hala produkcyjno-magazynowa

0/1
powierzchnia:1 041,64 m2

żywica z piskiem kwarcowym

mistrzówka kierownika
0/4

powierzchnia:20,66 m2
żywica z piaskiem kwarcowym

H:270 cm

mistrzówka technologa
0/3

powierzchnia:19,98 m2
żywica z piaskiem kwarcowym

H:270 cm

kontrola jakości
0/2

powierzchnia:40,41 m2
żywica z piaskiem kwarcowym

H:270 cm

klatka schodowa
0/5

powierzchnia:1,69 m2
blacha ryflowana
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APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNY APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNYAPARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNY

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNY

D N 100/D N 100D N 100/D N 100
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2xdn65

2xdn65

2xdn65

2xdn32

2xdn32

1

2

3

istniejące przewody instalacji c.o.

OZNACZENIA:

projektowane przewody instalacji c.o.
(zasilanie, powrót aparatów gzrewczych)

3. zawór regulacyjny
(w komplecie z aparatem grzewczym)

1. zawór równoważący STAD

WĘZEŁ REGULACYJNY R
(APARATY GRZEWCZE)

R

1

2. filtr siatkowy FS 1

4. zawór odcinający , kulowy

324

aparaty grzewczo-wentylacyjne
VOLCANO VR2  o moc= 22,67 kW
moc el. - 0,61 kW, prąd 2,8A,
napięcie 1x230V/50Hz


	1.S RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA C.O.

